
①対策の現況 Ａ：実施済

③ ①の回答が
　　Ｃの場合

対策の経緯、
内容

一部２階建て部分の屋根裏には火災感知器が設置されている。その
他の座敷には電線形状の火災検知線を配線。火災報知機もあり、事
務室にある火災受信盤に通報される。また消火器も設置。

今後の予定 特にない。

要望 特にない。

実施して
いない理由

対策の必要がない 資金が足りない

要望

今後の予定

Ｂ：一部実施済 Ｃ：未実施

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

② ①の回答が
　　Ａ、Ｂの場合

仲谷

③ ①の回答が
　　Ｃの場合

地震対策

小倉 久門 鈴木

対象文化財

彫刻

建造物

県指定：

県指定：

国宝：

今後の予定

調査日

調査者名

代表者
調査対応者

奈良県指定文化財（彫刻・建造物）の「災害対策等現況調査」調査票

柳生観光協会の三浦孝造会長、奈良市観光戦略課の上野尚之係長

日

旧柳生藩家老屋敷

年2018 12 月 4 記入者 仲谷裕巳

所在地

調査対象先

電話番号 0742-81-0973奈良市柳生町155-1

件重文：

重文：

件

1

件

棟

件

棟

件

棟
国宝：

1 件

①対策の現況

② ①の回答が
　　Ａ、Ｂの場合

Ａ：実施済 Ｂ：一部実施済 Ｃ：未実施

対策の経緯、
内容

昭和６０年に屋根を葺き替え軽量化を図っている。

要望

防火対策

実施して
いない理由

対策の必要がない 資金が足りない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今後の予定
主屋の北西側の土台や柱が腐食しているため、鋼製束による仮支柱
を設けた。来年度予算を要求している。

要望
修復については文化財課が担当であるが、小規模な補修費用は市の
単独負担である。



調査対象先 旧柳生藩家老屋敷

奈良県指定文化財（彫刻・建造物）の「災害対策等現況調査」調査票

屋根を軽量化した主屋 長屋門（奈良県指定文化財に含まれる）

今後の予定、
要望

獣害については特になし。スズメバチも小さいうちに処理している。

腐食した柱と土台（鋼製束による応急処置） 消火器と火災報知機

火災受信盤 【調査票記入者（仲谷裕巳）の感想】

主屋の北西側の土台や柱が腐食しているのは、湿気
が影響していると思われるので、今後も定期的な維持
管理が求められる。

獣害・白アリ等の対策

①獣害等被害 Ａ：経験あり Ｂ：経験なし

② ①の回答が
　　Ａの場合

どのような
被害か

③今後


